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En la página Nº 39 - Subcláusula 14.4 - Cruces y acercamientos con instalaciones de cañerías de 
conducción de agua o gas. 

Reemplazar la tabla 14.II por la siguiente: 

 

Distancia  

m Instalación Próxima

1 kV 13,2 kV 33 kV o superior 

Cañerías de Agua 0,3  0,3  0,5 

φ de la cañería 
0,5 

  

0,5 

  ≤ 152mm = 0, 5 

φ de la cañería 
Cañerías de gas 

1  

  

 1 

  > 152mm = 1 

 


