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Prólogo 

El Comité de Estudio CE 11 - Instalaciones Eléctricas en Hospitales y Salas Externas a los mismos 
tiene como principal objetivo la redacción de documentos reglamentarios para ser utilizados en el 
diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de Hospitales y salas en 
general, dedicadas a la atención y cuidado de la salud. 
 
Debido a su crecimiento y complejidad, las instalaciones eléctricas de hospitales y salas externas a 
los mismos, se han tornado sumamente dependientes de un suministro eléctrico seguro y confiable. 
  
Día a día, en los hospitales se adoptan nuevos métodos para diagnóstico, tratamiento y 
procedimientos médicos que utilizan equipos electromédicos de tecnología compleja, pero a la vez 
sensibles a las perturbaciones en la red eléctrica de la que se alimentan. La exploración cardiaca y 
del cerebro mediante la utilización de catéteres (procedimientos altamente invasivos y de riesgo), 
son prácticas de rutina en los hospitales modernos.         
 

Consideraciones Generales 

Por los motivos indicados anteriormente, y teniendo presente que a pesar del actual avance de la 
tecnología se siguen produciendo incidentes relacionados con las instalaciones eléctricas de 
hospitales y salas externas a los mismos, se hace necesario contar con un instrumento 
reglamentario actualizado que establezca los requerimientos mínimos a cumplirse para la ejecución 
de instalaciones eléctricas de hospitales, de manera de lograr seguridad no solo para los pacientes, 
sino también para el personal actuante. 
  
El Comité de Estudio CE 11, tuvo en cuenta, además: 
 
Que el Decreto 351/79, reglamentario de la Ley Numero 19587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, establece en su Anexo VI, Capitulo 14, Punto 3 “Condiciones de Seguridad de las 
Instalaciones Eléctricas” la obligatoriedad de cumplir con la Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
La exigencia de la Ley Nacional mencionada o la adopción a través de Leyes Provinciales, 
Ordenanzas Municipales o Resoluciones de Entes competentes en diversas regiones de nuestro 
país ha motivado el uso de esta Reglamentación en el proyecto y ejecución de las instalaciones 
eléctricas. 
 
Las actividades de difusión y capacitación relacionadas con la Reglamentación han permitido 
conocer diferentes inquietudes de los actores de este campo de aplicación destinado a Locales para 
usos médicos y Salas Externas a los mismos, con lo que también resultó imprescindible tener en 
cuenta sus expectativas. 
 
Los proyectos, las ejecuciones y el mantenimiento de instalaciones eléctricas hospitalarias deben 
realizarse bajo la responsabilidad de Profesionales Matriculados, con incumbencias en 
instalaciones eléctricas, dando cumplimiento a lo especificado en la presente sección 710 en 
conjunto con la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 
90364) de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
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  SECCIÓN 710 

LOCALES PARA USOS MÉDICOS Y SALAS EXTERNAS A LOS MISMOS 

 

710.1  ALCANCE 

Esta Sección establece los requisitos mínimos a cumplir para el proyecto, instalación, montaje, puesta en 
marcha, operación, control y ensayos de las instalaciones eléctricas en locales para uso médico. 
Los requisitos mencionados en la presente Sección 710 tienen en cuenta (según el tipo o la utilización de los 
locales de la instalación edilicia de que se trate), las posibilidades de riesgos para las personas, (en especial 
para los pacientes), que pueden ocasionar las corrientes eléctricas al pasar por el cuerpo humano, así como 
también los peligros que puede ocasionar un incendio o una falta imprevista en el suministro normal de energía 
eléctrica. 
Las especificaciones de esta Sección deben cumplirse conjuntamente con los requisitos y fundamentos 
generales de las Partes 1 a 6 de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 
de la Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364, incluido, también, lo previsto en AEA 90364-7-701, 
AEA 90364-7-771 y AEA 90364-7-718, para los locales que correspondan. 
La arquitectura hospitalaria debe considerar desde el inicio del proyecto los requerimientos eléctricos de esta 
Reglamentación con el objeto de que pueda cumplirse todo lo estipulado en esta Sección respecto a la obra 
civil, en cuanto a los espacios necesarios para ubicación de tableros, recorridos de cables y canalizaciones, 
etc. 
Los requerimientos establecidos son considerados como postulados mínimos, debiéndose tener en cuenta 
cuando corresponda, los emitidos por los organismos competentes conforme al área en que se desarrollen 
las instalaciones (Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales, Entes Reguladores, etc.).   
Esta Sección 710 es aplicable en: 

 Hospitales, clínicas, policlínicas, sanatorios, salas de primeros auxilios y todo otro edificio 
utilizado para la práctica de la medicina humana y dental, así como de otras instalaciones 
edilicias con una finalidad equivalente. 

 Salas para uso médico de medicina humana y dental externas a los hospitales según 710.9.1. 
  Esta reglamentación no es aplicable en: 

 Hospitales que están a disposición únicamente para casos de catástrofe y que no se utilizan 
regularmente, es decir, los llamados “hospitales de emergencia”. 

 Internaciones domiciliarias. 
 

 

710.2  REFERENCIAS REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS 

Los documentos que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta Sección de AEA 
90364. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica 
la última edición del documento (incluyendo cualquier modificación de éste). 
AEA 90364-1 - Alcance, objeto y principios fundamentales. 

AEA 90364-3 - Determinación de las características generales de las instalaciones. 

AEA 90364-4 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles – Parte 4 – 
Protecciones para Preservar la Seguridad. 

AEA 90364-5 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles – Parte 5 – 
Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos. 

AEA 90364-6 - Verificación de las instalaciones eléctricas. 


